
CAIXA D'ÁGUA

Esc.: 1/200
Projeto Elétrico

LEGENDA

QUADRO DE CARGAS
CIRCUITO  CARGA (VA)  CONDUTOR(mm²)

1 700 1,5
2
3

1000
2,51200
2,5

4 1800 2,5

04/05
Data:

Escala:
Indicada

Referência: Prancha:

Proprietário: Resp. Técnico:

Obra / Local:

PROJETO ELÉTRICO

 PROPRIETÁRIO

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL

Junho/2023

Volmir José Agnoletto
Engenheiro Civil CREA/RS 125496

Tainã Zanella Abrão
Engenheira Civil CREA/RS 237784Prefeitura Municipal de Paulo Bento
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